
Бактерицидная секция предназначена для обработки проходящего воздуха УФ-

излучением в вентиляционных системах. Корпус из оцинкованной стали, внутри УФ 

газоразрядные ртутные лапмпы миощностью 75Вт. Изготавливаются в 9 стандартных 

типоразмерах (от 400х200 до 1000х500мм). 

Как подобрать. Определяем необходимое количество УФ-ламп по формуле: 

 

где: 

Nл – требуемое количество ламп; 
Прв – расход воздуха, м3/ч.; 
Hv – требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м3.; 
Кз – коэффициент запаса, равный 1,5 
Фбк.л – бакт. поток 1-й лампы, равный 26,5 Вт; 
К ф – коэффициент использования бактерицидного потока, равный 0,9; 

 

Следовательно,  формула после подстановки постоянных будет выглядеть: 

 

 

Hv – требуемая объемная бактерицидная доза определяется из таблицы: 

 

 

 



Далее выбирается секция с большим, чем расчетное,  количеством ламп. 

При этом  расход воздуха через секцию не должен превышать Производительность (м3/ч) 

выбираемой модели. 

 


